
Het gebruik van de afstandsbediening

Het is makkelijker om de airco te bedienen met de afstandsbediening. 

Onder het klepje van de afstandsbediening zitten knopjes voor extra functies.

Draadloze afstandsbediening

Display

Bedieningspaneel

* Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, bepaalde func-
ties niet werken.

Bedien-
ingspaneel

Display Omschrijving

a F Plasmaknop*: Filtert de lucht door stofdeelt-
jes uit de binnenlucht te filteren.

l x Automatische slaapmodus*: Stelt de au-
tomatische slaapmodus in.

e y Temperatuurknoppen: Stellen de gewenste
kamertemperatuur in voor koelen en ver-
warmen.

d - Aan/Uit-knop: Zet het apparaat aan of uit.

g 7 v Ventilatorsnelheid: Stelt de snelheid van de
ventilator van de binnen-unit in.
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Functieknop*: Stelt de functie in.
Koelen (A) / Automatische functie of au-
tomatisch omschakelen (C) / Ontvochtiging
(D) / Verwarming (B) / Luchtcirculatie (E)

h N Snelkoeling/snelverwarming*: Koelt of ver-
warmt de binnenlucht binnen een korte tijd.

i j H I Luchtstroomrichting: Stelt de richting van
de luchtstroom verticaal of horizontaal in.

k S Temperatuurweergave: Laat de binnentem-
peratuur zien.

m n z Timer: Om de huidige tijd en de start- / stop-
tijd in te stellen.
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Navigatie- en functieknoppen*: Voor het in-
stellen van de tijd en andere speciale func-
ties.
J: Automatisch schoonmaken /  G: En-
ergiezuinige koeling / P: Stelt de helderheid
van de display van de binnen-unit in

p - Set/clear: Voor het instellen of annuleren
van functies.

r - Resetknop: Om alle instellingen van de
airco te resetten.
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Gebruik van de afstandsbediening
Wireless Remote Controller
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1  Display
2  Temperatuur instellingen
3  Luchtvolume / ventilatiesnelheid
4  Aan / uit
5   Mode selectie (koel / verwarm / ventilatie / ontvochtig / automatisch)
6  Infra-rood ontvanger
7  Luchtstroom richting
8  Subfunctie selectie
9  Toegang tot geavanceerde instellingen
10  Ventilatiemodus
11  Tijd / timer instelling
12  Instelling tbv timer / geavanceerde instellingen
13  Ruimtetemperatuur
14  Instelling toepassen / annuleren
15  Afsluiten van menu
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Description

PLASMA Button (OPTIONAL)
Used to start or stop the plasma- 

purification function.

SLEEP TIMER Button
Used to set the time of sleeping operation.

ROOM TEMPERATURE SETTING Button
Used to select the room temperature.

ON/OFF Button
Used to turn on/off the unit.

Used to select fan speed in four steps low,

medium, high and chaos.

Used to select the operation mode.

JET COOL Button: Speed cooling operates 

super high fan speed.

Used to stop or start louver movement and 

setthe desired up/down airflow direction.

ROOM TEMPERATURE CHECKING:
Used to check the room temperature.

ON TIMER: starting operation.

OFF TIMER: stopping operation.

LEFT/RIGHT AIRFLOW Button
Used to set the desired left/right(horizontal)

airflow direction. (optional) 

 

UP/DOWN AIRFLOW Button
Used to stop or start louver movement and 

set the desired up/down airflow direction.

Used to set/clear the timer. Used to set the 

current time (if it input for 3sec.)

Reset Button: to reset all settings

of the remote controller.

Cooling Automatic function or

Automatic switching Dehumidification

Heating Air Circulation


